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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua Erico Verício, S/N  

Bairro:  
Novo Batuque 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Mombuca 

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,003 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 N.D.  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,6  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,003  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua Erico Verício, S/N  

Bairro:  
Novo Batuque 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Mombuca 

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 <0,006  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,5  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,13  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 18,02  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 0,03  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,70  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,11  

DUREZA mg/L 500 15,0  ZINCO mg/L 5 <0,01  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 <0,009  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,2  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition – 2005 
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 
 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E. Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Av. Olegário Maciel, 480  

Bairro:  
Batuque 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Mombuca 

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,004 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 N.D.  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,5  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,004  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Av. Olegário Maciel, 480 

Bairro:  
Batuque 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Mombuca 

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 < 0,006  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,7  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,15  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 20,15  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 0,03  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 < 0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,60  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,29  

DUREZA mg/L 500 15,5  ZINCO mg/L 5 <0,01  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 < 0,009  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,2  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition – 2005 
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Av. Belo Horizonte, S/N  

Bairro:  
Belo Horizonte 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Lambari  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
22ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,003 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 0,1  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 1,0  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,002  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Av. Belo Horizonte, S/N 

Bairro:  
Belo Horizonte 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Lambari  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
22ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,01 

CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  
CLORO LIVRE mg/L 5 0,8  ODOR ------- N.O. N.O.  

MONOCLORAMINA mg/L 3 0,12  GOSTO ------- N.O. N.O.  
2,4,6 

TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 36,09  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 0,1  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 2,80  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,94  

DUREZA mg/L 500 27,0  ZINCO mg/L 5 0,02  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 0,07  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,4  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition – 2005 
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua Quirino José Quadro, 647  

Bairro:  
Vila Nova 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Lambari  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,005 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 0,1  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,9  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,003  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua Quirino José Quadro, 647 

Bairro:  
Vila Nova 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Lambari  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,02  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,70  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,14  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 37,73  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 0,1  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 < 0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 < 0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 3,0  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 < 2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,7  

DUREZA mg/L 500 25,0  ZINCO mg/L 5 0,03  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 0,07  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,4  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition - 2005  
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua Madre Clara, 452 

Bairro:  
Santa Rita 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Santa Rita  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
22ºC 

Temperatura da amostra: 
21ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,003 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 0,1  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,7  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,003  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua Madre Clara, 452 

Bairro:  
Santa Rita 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Santa Rita  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
22ºC 

Temperatura da amostra: 
21ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,007  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,3  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,13  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 42,83  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 <0,008  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,0  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,11  

DUREZA mg/L 500 38,0  ZINCO mg/L 5 <0,01  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 <0,009  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,4  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition - 2005  
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Av. Santa Rita, 511  

Bairro:  
Santa Rita 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Santa Rita  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
22ºC 

Temperatura da amostra: 
23ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,004 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 0,1  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,5  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,003  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Av. Santa Rita, 511 

Bairro:  
Santa Rita 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Santa Rita  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
22ºC 

Temperatura da amostra: 
23ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,010  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,3  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,17  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 46,97  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 <0,008  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,10  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,27  

DUREZA mg/L 500 39,0  ZINCO mg/L 5 <0,01  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 <0,009  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,4  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition - 2005  
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua A, S/N  

Bairro:  
Catulina I 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Pirapitinga  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
20ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,003 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 0,10  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,8  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,003  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua A, S/N 

Bairro:  
Catulina I 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Pirapitinga  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
22ºC 

Temperatura da amostra: 
23ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,018 

CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  
CLORO LIVRE mg/L 5 0,5  ODOR ------- N.O. N.O.  

MONOCLORAMINA mg/L 3 0,17  GOSTO ------- N.O. N.O.  
2,4,6 

TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 26,18  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 <0,008  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,50  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,19  

DUREZA mg/L 500 24,0  ZINCO mg/L 5 0,02  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 <0,009  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,7  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition - 2005  
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua B, 530  

Bairro:  
Catulina I 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Pirapitinga  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
24ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,005 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 0,1  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,7  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,003  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua B, 530  

Bairro:  
Catulina I 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Pirapitinga  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
21ºC 

Temperatura da amostra: 
24ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,020  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,5  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,15  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 29,91  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 <0,008  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,50  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,51  

DUREZA mg/L 500 23,5  ZINCO mg/L 5 0,03  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 <0,009  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,7  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition - 2005  
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua São Carlos, 35  

Bairro:  
Celso Bueno 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Celso Bueno  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
23ºC 

Temperatura da amostra: 
24ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,004 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 N.D.  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,5  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,003  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua São Carlos, 35  

Bairro:  
Celso Bueno 

Ponto da Coleta: 
Saída do Tratamento 

Sistema: 
Celso Bueno  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
23ºC 

Temperatura da amostra: 
24ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,01  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,3  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,15  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 42,21  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 8,00 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 0,2  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,20  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,57  

DUREZA mg/L 500 22,0  ZINCO mg/L 5 0,02  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 0,010  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,6  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition - 2005  
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua da Paciência, 07  

Bairro:  
Celso Bueno 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Celso Bueno  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
23ºC 

Temperatura da amostra: 
23ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 

ANÁLISE DE RADIOATIVIDADE  

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1) RESULTADO 

RADIOATIVIDADE ALFA Bq/L 0,1 <0,1 

RADIOATIVIDADE BETA Bq/L 1 <0,1 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

ESCHERICHIA COLI OU COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES AUSENTE/PRESENTE AUSÊNCIA EM 100 mL AUSENTE 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 

INORGÂNICAS ORGÂNICAS 

ANTIMÔNIO mg / L 0,005 N.D. TRICLOROETENO � g / L  70 N.D. 

ARSÊNIO mg / L  0,01 N.D.  AGROTÓXICOS 

BÁRIO mg / L  0,7 N.D.  ALACLOR � g / L  20 N.D.  

CÁDMIO mg / L  0,005 N.D.  ALDRIN E 
DIELDRIN � g / L  0,03 N.D.  

CIANETO mg / L  0,07 0,003 ATRAZINA � g / L  2 N.D.  
CHUMBO mg / L  0,01 N.D.  BENTAZONA � g / L  300 N.D.  

COBRE mg / L  2 <0,04  CLORDANO 
(isômeros) � g / L  0,2 N.D.  

CROMO mg / L  0,05 <0,01  2,4 D � g / L  30 N.D.  
FLUORETO mg / L  1,5 N.D.  DDT (isômeros) � g / L  2 N.D.  
MERCÚRIO mg / L  0,001 N.D.  ENDOSSULFAN � g / L  20 N.D.  

NITRATO (como N)  mg / L  10 0,5  ENDRIN � g / L  0,6 N.D.  
NITRITO (como N)  mg / L  1 0,004  GLIFOSATO � g / L  500 N.D.  

SELÊNIO mg / L  0,01 N.D.  
HEPTACLORO E 

HEPTACLORO 
EPÓXIDO 

� g / L  0,03 N.D.  

ORGÂNICAS HEXACLOROBENZENO � g / L  1 N.D.  
ACRILAMIDA � g / L 0,5 N.D.  LINDANO ( � -BHC) � g / L  2 N.D.  

BENZENO � g / L  5 N.D.  METOLACLORO � g / L 10 N.D.  
BENZO[a]PIRENO � g / L  0,7 N.D.  METOXICLORO � g / L 20 N.D.  

CLORETO DE 
VINILA � g / L  5 N.D.  MOLINATO � g / L 6 N.D.  

1,2 
DICLOROETANO � g / L  10 N.D.  PENDIMETALINA � g / L 20 N.D.  

1,1 
DICLOROETENO � g / L  30 N.D.  PENTACLOROFENOL � g / L 9 N.D.  

DICLOROMETANO � g / L  20 N.D.  PERMETRINA � g / L 20 N.D.  
ESTIRENO � g / L  20 N.D.  PROPANIL � g / L 20 N.D.  

TETRACLORETO DE 
CARBONO � g / L  2 N.D.  SIMAZINA � g / L 2 N.D.  

TETRACLOROETENO � g / L  40 N.D.  TRIFLURALINA � g / L 20 N.D.  
TRICLOROBENZENOS � g / L  20 N.D.  

 

================ ======== ===== ========= 
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Cliente: 
D.M.A.E.  Monte Carmelo 

Endereço:  
Av. Olegário Maciel, 480 

Município: 
Monte Carmelo / MG 

Endereço da Coleta: 
Rua da Paciência, 07  

Bairro:  
Celso Bueno 

Ponto da Coleta: 
Torneira do Cavalete 

Sistema: 
Celso Bueno  

Material Coletado: 
Água Tratada  

Aspecto da Amostra: 
Límpida  

Temperatura do ar: 
23ºC 

Temperatura da amostra: 
23ºC 

Chuvas nas últimas 24 Horas: 
Não 

Data da coleta:  
12/06/2008 

Data da Entrada no laboratório: 
12/06/2008 

Data da  Emissão do Laudo:  
20/06/2008 

Coletor/Acompanhante:  
Geber/Celso (Acqua Boom) / Amós (D.M.A.E)  

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO PARÂMETROS UNIDADE V.M.P. (1)  RESULTADO 
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO 

BROMATO mg/L 0,025 N.D.  MANGANÊS mg / L 0,1 0,01  
CLORITO mg/L 0,2 N.D.  MONOCLOROBENZENO mg / L 0,12 N.D.  

CLORO LIVRE mg/L 5 0,3  ODOR ------- N.O. N.O.  
MONOCLORAMINA mg/L 3 0,16  GOSTO ------- N.O. N.O.  

2,4,6 
TRICLOROFENOL mg/L 0,2 N.D.  SÓDIO mg/L 200 N.D.  

TRIHALOMETANOS 
TOTAL mg/L 0,1 N.D.  SÓLIDOS 

DISSOL. TOTAIS mg/L 1000 47,12  

PADRÃO DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO SULFATO mg/L 250 <2,0 

ALUMÍNIO mg/L 0,2 0,2  SULFETO DE 
HIDROGÊNIO mg/L 0,05 <0,005  

AMÔNIA     
(como NH3) mg/L 1,5 <0,02  SURFACTANTES mg/L 0,5 N.D.  

CLORETO mg/L 250 1,40  TOLUENO mg/L 0,17 N.D.  
COR APARENTE uH (4)  15 <2,5  TURBIDEZ UT (5)  5 0,14  

DUREZA mg/L 500 22,5  ZINCO mg/L 5 0,02  
ETILBENZENO mg/L 0,2 N.D.  XILENO mg/L 0,3 N.D.  

FERRO mg/L 0,3 0,010  pH ------- 
6,0 (2)   

A 9,5 (1)  7,6  

CIANOTOXINAS 

MICROCISTINAS � g / L 1,0 < 0,30 

 

 

LEGENDA: 
N.R.= NÃO REALIZADO – N.D.= NÃO DETECTADO – N.O. = NÃO OBJETÁVEL - UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS 
- (1) = VALOR MÁXIMO PERMITIDO - (2) = VALOR MÍNIMO  PERMITIDO - (3) = VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (NÃO 
OBRIGATÓRIO) - (4) = UNIDADE HAZEN (mg Pt-Co/L) - ( 5) = UNIDADE DE TURBIDEZ. 
 
METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZADA: 
Standard Methods for the Examination of Water and W astewater - 21st edition - 2005  
EPA 9310 – Gross Alpha and Gross Beta 

 
CONCLUSÃO: Água de acordo com a Portaria nº. 518 de 25/03/200 4, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros analisad os. 
 
NOTAS: 

1.  Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por  inteiro, sem qualquer alteração. 
2.  Os resultados desta análise referem-se somente à am ostra analisada. 
3.  Este documento é confidencial, sendo a divulgação d estes resultados de análise, assim como 

sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Cliente. 

 
 
 
 
 

Marco A. Godoi do Amaral 
Diretor Técnico 
CRQ – 04434535 

Ângelo Lusvardi 
Químico Responsável 

CRQ – 04161154 
 
 
 
 


